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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VBEWWM!

Vorwort
Die VBEW-Messkonzepte untergliedern sich in zwei Kategorien

Messkonzepte fur Erzeugungsanlagen:
= MK A: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage
MK B: Messkonzepte fir mehrere Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)
MK C: Messkonzepte fur Erzeugungsanlagen mit optional steuerbarem Verbraucher
MK D: Messkonzepte fur Selbstversorgergemeinschaft
MK E: Messkonzepte fur eine einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher
MK F: Messkonzepte fir mehrere Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher

Messkonzepte flr Bezugsanlagen
= MK Z: Messkonzepte flr Bezugsanlagen

Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber bzw.
Anschlussnehmer. Das ausfihrende Installationsunternehmen hat wiederum die Verpflichtung, das
gewéhlte Messkonzept nach den anerkannten Regeln der Technik (VDE, TAB usw.) zu errichten.
Diese Verdrahtungsschemen sind grundsatzlich zur Anwendung bei Anlagen vorgesehen, die
nach dem 26. Juli 2021 neu errichtet oder erweitert werden.

Erganzende Hinweise:

Dieser Hinweis erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Insbesondere nachgenannte
spezifische Anforderungen an die Messung und Verdrahtung werden beriicksichtigt:

- Moderne Messeinrichtung mit Dreipunktbefestigung

- Direkt gemessene Anlagen am Niederspannungsnetz

- Netzform (TN-S)

In den Verdrahtungsschemen sind Tarifschaltgerdte und Steuerboxen nicht beriicksichtigt.
Weiterhin ist die Verdrahtung des Neutralleiters und die Anordnung der Schaltgeréte exemplarisch
dargestellt.

Inhalte und Darstellungen aus diesem Dokument dirfen ausschlieBlich von Mitgliedern des
Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. sowie lizenzierten Nutzern (z.B.
des "EEG-Navigators") der VBEW Dienstleistungsgesellschaft mbH weiter verwendet bzw.
verbreitet werden, wenn kein Weiterverkauf gegen Entgelt vorgenommen wird, die vorhandenen
Quellenangaben beibehalten und unverfalscht wiedergegeben werden, auf den jeweiligen Urheber
hingewiesen wird sowie die Inhalte und Darstellungen nicht veréndert oder verfalscht werden.

Anderungshistorie

Ausgabe | Datum Wesentliche Anderungen zur vorherigen Version

01/2019 | 28.01.2019 | Erste Ausgabe

05/2020 | 29.05.2020 | Erganzung Neutralleiter bei optionalen Zahlern bei MK C und Z2 bei MK C3
Erweiterung MK E ,Messkonzepte fiir Stromspeicher, redaktionelle Anpassung bzgl. MsbG

05/2021 | 28.05.2021 | Aufnahme MK B2a, optische Anpassungen insh. bei MK B4, Textlbernahmen aus ,Handout"

09/2021 | 28.09.2021 | Aufnahme MK F ,Messk. fiir mehrere Erzeugungsanl. mit Stromsp.*, redaktionelle Anderungen

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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MK Al: Volleinspeisung

Eigentumsgrenze

Zwal Z, TZTL

Erzeugungsanlage

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B.
Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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MK A2: Uberschusseinspeisung

T_ Eigentumsgrenze Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung

ze)| z ||z

) [TTT]

Erzeugungsanlage Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B.
Erzeugung BHKW

verbraucher oder Pv-Anlage

y
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben.

MK A3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

‘T_ Eigentumsgrenze Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung
__________ Z: Zahler fur Lieferung
Zwsl Z IZm
| o
2 TZEL
Erzeugungsanlage Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B.
Erzeugung BHKW
verbraucher oder Pv-Anlage

y
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK B1: Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Voraussetzung:
_________ e Gleicher Energietrager
Zwsl Z, IZWL  Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

@ @ Zy: Zahler fir Bezug und Lieferung

Erzeugungsanlagen

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA1 z.B. EA2 z.B.
Erzeugung BHKW Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage oder PV-Anlage
\ Y

SISISIS]
\
L] |1 [l |
0000
=]
Bezug/Lieferung
lwh
——
&l
Z1
IEEEEERREE
| |
i
1
r |l Bi [TEeT L] BRBBESEE BERAEEL [T
OO —@I@—@_@I@FE_@EJi
[T 2]
\ | | | -
LI {1 [ | | ||_3
|| %H o|lo ‘ @| l i |'F‘E
| | | |

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben.

MK B2: Uberschusseinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

l Eigentumsgrenze Voraussetzung:
__________ ¢ Gleicher Energietrager

Zml Z, IZWL ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
| ® Bemessungsleistung

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

n a Z,: Zahler fur Lieferung

Erzeugungsanlagen Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA1zB. EA2 z.B.
Erzeugung BHKW Erzeugung BHKW
verbraucher oder Pv-Anlage oder PV-Anlage
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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MK B2a: Uberschusseinspeisung ohne Erzeugungsmessung

lz..

Erzeugungsanlagen

Verbraucher

Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Verbraucher

EA1 z2.B.
Erzeugung BHKW
oder PY-Anlage

Y

EA2 z.B.
Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK B3: Uberschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

J Eigentumsgrenze

Z IZ“

Erzeugungsanlagen

T

Verbraucher

le
2>,

Voraussetzung:

¢ Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufménnisch-bilanzieller
Weitergabe oder Abrechnungskonstrukte mit
registrierender Lastgangmessung bzw. intelligentem
Messsystem)

Zahler fur Bezug und Lieferung
Zs: Zahler fur Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA1 zB.
Erzeugung BHKW

EAZ2 z.B.
Erzeugung BHKW

Verbraucher oder Pv-Anlage oder PV-Anlage
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771.20 Messkonzepte und Verdrahtungsschemen
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK B4: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Eigentumsgrenze

Zml Z, IZ“-

Verbraucher

Voraussetzung:
Im schraffierten Bereich dirfen keine

Verbraucher angeschlossen sein.

Werden beide Anlagen in Eigenver-
sorgung betrieben, so ist EA2 bei PV und
Wasserkraft auf 30 kW und bei einer
BHKW-Anlage auf 50 kW begrenzt.

Anmerkung:
Die Notwendigkeit der Z&hler Z2 und Zs richtet sich nach
den gultigen Abrechnungsvorschriften.

Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung
Z», Z3, Z4: ZAhler fur Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA2 z.B.

Erzeugung BHKW

oder PV-Anlage

Verbraucher

EA1zB.
Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK C1: Einzelne Erzeugungsanlage ohne Steuerung der
Verbrauchseinrichtung

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

_____ __Eigentumsgrenze_ Z,: Zahler fur Lieferung
(ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung
Z“Bl Z, IZ“ gesetzlich erforderlich)
Anmerkung:

Die Notwendigkeit des Zahlers Z2 richtet sich nach den
glltigen Abrechnungsvorschriften.

sVE
Erzeugungs- Verbraucher  Optional steuer-
anlage (Haushalt)  barer Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Optional EA z.B.
steuerbarer Erzeugung BHKW
Verbraucher oder PV-Anlage

A Verbriucher \
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben.

MK C2: Mehrere Erzeugungsinstallationen mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung

Zy, Z3: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z>, Z4: Zahler fur Lieferung

(ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

Anmerkung:
Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Z4 richtet sich nach
:_Z; ”Z; den gultigen Abrechnungsvorschriften.
Erzeugungs-  Verbraucher Erzeugungs- Steuerbarer
anlage (Haushalt) anlage Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EAQ z.B. EAb z.B.
Erzeugung BHKW Erzeugung BHKW
verbraucher oder PV-Anlage Steuerbarer oder Pv-Anlage
\ verbraucher  J

SIS S
| H'ﬁ'%ﬁﬂj [ autaatt NN e L
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK C3: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchsein-
richtung und weiteren Verbrauchern

Steuerbare
Verbraucher

Erzeugungs-
anlage

T

Verbraucher
(Haushalt)

Voraussetzung:

o Der Betreiber der Erzeugungsanlage und
der Betreiber der steuerbaren Verbrauchs-
einrichtung sowie der Letztverbraucher
sind personenidentisch.

e Dieses Messkonzept ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen,
insbesondere Messgerateeinsatz,
Ablese- und Abrechnungsmodalitaten.
(Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit
einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, sind Z: und
Z» als Doppeltarifzahler auszufiihren.)

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,: Z&ahler fir Bezug
Z3: Zahler fur Lieferung

(9gf. zur Ermittlung der Eigenversorgung gesetzlich erforderlich)
Anmerkung:
Die Notwendigkeit des Z&hlers Zs richtet sich nach den
glltigen Abrechnungsvorschriften.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Steuerbarer
Verbraucher

Verbraucher

EA zB.

Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage

\

]
[
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MM
I
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

MK D1: Selbstversorgergemeinschaft

Alle Anschlussnutzer werden von Erzeugungsanlage versorgt

Beispiel:
Offentliches
Netz HA Zl
Eigen- l
tums-

grenzel

Erzeugungs- Nutzer 1 bis n
anlage (alle Nutzer von EA versorgt)

Fur den Netzbetreiber relevante Zahler:
Z: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Zy: Zahler fur Lieferung

Anmerkungen:

® Fir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis
Znn) nicht relevant.

® Fir die netzrelevanten Zahler sind TAB
konforme Zahlerplatze einzuplanen.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z1, Z»: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B.
Erzeugung BHKW N1vaon EA N2 von EA
oder Pv-Anlage versorgt versorgt
\ A A
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SIaTS] SIS SIS
| |
O N e || —
— || I . |
] | [ —— 0 | ="
: [ems RS = TGRSR
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und

Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben

MK D2: Selbstversorgergemeinschaft
Hardwarel6sung (2 Sammelschienenmodell) fir aus dem Netz versorgte

Anschlussnutzer

Beispiel:

Fir den Netzbetreiber relevante Zahler:

Offentliches >
Netz HA ZlB

Eigen- : ZZJ [Zi

tums-
grenze |

®

Erzeugungs-
anlage

Nutzer 1 bis 3
von EA versorgt

Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
Zy: Zahler fur Lieferung
Z3: Zahler fiir Bezug

Anmerkungen:
o Fiir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis
Zn3) nicht relevant.
o Fir die netzrelevanten Z&hler sind TAB
konforme Z&hlerplatze einzuplanen.

Nutzer 4 aus
Netz versorgt

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Z1, Z5, Z3: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B.

Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage

Nutzer aus N1von EA N2 von EA
Netz versorgt versorgt versorgt

L

i

(NN
]
Bezug/Lieferung Lieferung Bezug
lkwh lkwh lkwh
— e —
£—i
Z1 L2, Z3
TEEEEENNRE 1[ 3] ] e[ 7] a[nnrafisf leaj_lalﬁ 7[a[n]n]ias
] |}
1 I 1 I 1
1 i1 i
ol meep|,| [ f ok
O|lO| O [ ©| D
uiud
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

MK D3: Selbstversorgergemeinschaft
Softwarel6sung fur aus dem Netz versorgte Anschlussnutzer

Beispiel:

ZlL
ZlB

Offentliches
Netz HA Zl

I
Eigen-

A
tums-

grenze |

Erzeugungs- Nutzer 1, 2 und 4
von EA versorgt

anlage

Nutzer 3 aus
Netz versorgt

Voraussetzung fiir Installation:
Dieses Messkonzept ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen, insbesondere
Messgerateeinsatz, Ablese- und
Abrechnungsmodalitaten.

Fur den Netzbetreiber relevante Zahler:
Zy: Zahler fir Bezug und Lieferung

Zy: Zahler fiir Lieferung

Zs: Zahler fiir Bezug

Anmerkungen:
o Fir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1, Znz,
Zn4) nicht relevant.
o Fr die netzrelevanten Z&hler sind TAB
konforme Z&hlerplatze einzuplanen.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z1, Z5, Z3: nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA z.B. Nutzer aus
Erzeugung BHKW & N1von EA N2 von EA Netz versorgt
oder PV-Anlage versorgt versorgt (bilanziell)
Y A A
e
I ' [O000 SIS RISISS] SIS
L[] L[] L] L[]
000® 0080 9000 9000
] I ] T
e —— =
Bezug/Lieferung Lieferung : / NT ] : 7 N2 Bezug
lewh [ewh i lkwh | i lkwh lewh
— — | | i —
— | | |
I | I
| | |
/1 /7 I | : /3
IEEERERREE | IEEERERNEE | N3l ael 7 ol el Nirara e 7 e e} IEEERERREE |
i i ‘ l
‘ 1 -
AN 8 Lo o 2 i {2 = |
olo|o 1 o|lo|o E o|lo|o $(D o|o
== =HNN=
L L L oy RREREN
SH | SH ] ISH SH
@ Z5 2] %] [
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

MK E1: Volleinspeisung

Eigentumsgrenze

ZlBl Zl Tzn

1
T

Speicher

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Speicher

[y

Bezug/Lieferung

lkwh
>

BEERMER|

% SERBE i | BIEEIRERE HEEHEGE

RREEL

e ——

o
—|

=
=
=

L
]
e
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|
|
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

MK E2: Uberschusseinspeisung

Eigentumsgrenze

Voraussetzung:

¢ Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

L
- |
- Anmerkung:
Speicher Erzeugungs Verbraucher o
anlage

Das Messkonzept ist fur AC-Kopplung gezeichnet und kann
auch fir DC-Kopplung ausgewahlit werden.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Verbraucher

speicher Y

EA zB.
Erzeugung BHKW
oder Pv-Anlage

Q
Q
S
Q
9
Q)
o

B
_

— O
p—
— O
—©

|1

Bezug/Lieferung Freifeld fUr evtl,
wh bendtigten
il Erzeugungsztihler
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew ’

Energie. Wasser. Leben

MK E3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

- — — _ _ __ __| Eigentumsgrenze e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

T Voraussetzung:
und ohne Netzbezug

T Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung
25 ||Za Z»: Zahler fiir Lieferung

1

- T
Speicher Erzae:lgl;r;gs— Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA zB.
Erzeugung BHKW
verbraucher oder PV-Anlage
speicher ¥
0000 | [OO00
| g o o Il Il |
[ =TT,

Bezug/Lieferung Lieferung
lkwh lcwh

—> «—

«—

ZT

i
EEEEEDNER|| 1113 IEEEMREE |
T T
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

771.20 Messkonzepte und Verdrahtungsschemen © VBEW Stand: 28.09.2021 / Seite 19 von 29




ID - 20022

www.vbew-gmbh.de - lizensiert fur Stadtwerke Oberkirch GmbH / Stefan Huber

Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew ’

Energie. Wasser. Leben.

MK E4: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungs- und Speichermessung

______ T __Eigentumsgrenze Voraussetzung:

e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
lel Z TZR und ohne Netzbezug
—t
ngl Z,y HZSL Z, TZZL Z1, Z3: Zahler fur Bezug und Lieferung

Z,: Z&hler fur Lieferung

L T ] T |
e
Erzeugungs- Verbraucher

Speicher
anlage

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA zB.
Erzeugung BHKW
verbraucher oder PV-Anlage Speicher

\

| # il

Bezug/Lieferung Lieferung Bezug/Lieferung
lkwh lcwwh lcwwh
— «— —>
— <«
Z1 2.3

IEEEEERREE | JIlz 4 sj_ilsj_nﬁggl :Laiaj 87 a[n]ufizis|
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew ’

Energie. Wasser. Leben.

MK E5: Uberschusseinspeisung mit Speichermessung

T Eigentumsgrenze Voraussetzung:
______ ., - - e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
lel Z, Tzh und ohne Netzbezug

| S

z, IZZL Zy: Zahler fir Bezug und Lieferung

Z,: Z&hler fur Lieferung

1

e
Speicher Erzaerlljlgtér;gs- Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA zB.
Erzeugung BHKW
Verbraucher oder PV-Anlage Speicher

Bezug/Lieferung Freifeld fr evtl, Lieferung
bendtigten
,‘(ﬂ? Erzeugungszdhler M
—
2
13 4] 5[ |9|n|n||3]15| IEEEEHENREE |
T
i | L
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[ [ i R FEFEER FERIERRE) FBEAGEE
o0 —mm
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| | | -
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben

MK E6: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung und DC-Speicher

Eigentumsgrenze

Speicher

Erzeugungs-
anlage

Verbraucher

Voraussetzung:

¢ Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung
Z,: Z&hler fur Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

verbraucher

EA zB.
Pv-Anlage mit
DC-Speicher >10kw

\

SOO®

| g

LI

| [NV
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Bezug/Lieferung Lieferung
lcwh lkwh
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

Energie. Wasser. Leben

VBEW//

MK F1: Uberschusseinspeisung

Eigentumsgrenze Voraussetzung:
______ iy ¢ Gleicher Energietrager
anl Z, sz ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach

Bemessungsleistung
e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Z1: Z&hler fir Bezug und Lieferung

e €n2 (=] (171

Erzeugungsanlagen Speicher  Verbraucher

Anmerkung:
Das Messkonzept ist fur AC-Kopplung gezeichnet und kann
auch fir DC-Kopplung ausgewahit werden.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Speicher verbraucher

EA1z.B.
Erzeugung BHKW
oder PV- Anlage

EA2 z.B.
Erzeugung BHKW
oder PY- Anlage

\ A

[SISISTS
iyl Il |
=
Bezug/Lleferung |,
lwh
>
—
/1
1EECHERNDEE |
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew ’

Energie. Wasser. Leben.

MK F2: Uberschusseinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

______ Iﬂge_ntulsgﬁnz Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
ZﬂBl Z sz ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
: PP Bemessungsleistung
ZzL e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

und ohne Netzbezug
Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung
Z,: Zahler fur Lieferung

Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EAT1z.B. EA2 z.B.
Erzeugung BHKW Erzeugung BHKW
Speicher verbraucher oder PV- Anlage oder PV- Anlage
\ \
[
L[|l || |
SRR
=I]]
Bezug/Lieferung Lieferung
[cWh lewh
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/1 /2
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew ’

Energie. Wasser. Leben.

MK F3: Uberschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Voraussetzung:
______ Eigentumsgrenze e Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller
zjal Z sz Weitergabe oder Abrechnungskonstrukte mit
registrierender Lastgangmessung bzw. intelligentem
[ * Messsystem)
Z, TZZL z, TZSL e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

und ohne Netzbezug

®
®
0
:|

3

Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z», Z3: Zahler fur Lieferung

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA1ZB. EA2 zB.
Erzeugung BHKW Erzeugung BHKW
Speicher verbraucher oder PV- Anlage oder PV- Anlage
\ \ J

()

A e e | e e i |

OO0® SISISIS)
=L = |l
Bezug/Lieferung Lieferung Lieferung
lcwh lKwh lwh
—> — <~
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

MK F4: Kaskadenschaltung (boppelte Eigenversorgung)

Verbraucher

Speicher

Voraussetzung:

Im schraffierten Bereich dirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein.
Werden beide Anlagen in Eigenversorgung
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW und bei einer BHKW-
Anlage auf 50 kW begrenzt.
Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Speicher < 10 kW und Eigenversorgung

< 10.000 kWh pro Jahr, wenn Beladung aus
mindestens einer KWKG-Anlage erfolgt.

Speicher < 30 kW, wenn Beladung aus
EEG-Anlage(n) erfolgt.

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z», Z3, Z4: ZAhler fr Lieferung

Anmerkung: Die Notwendigkeit der Zahler Z> und Z3 richtet sich nach den gultigen Abrechnungsvorschriften.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

EA2 z.B.

Erzeugung BHKwW Speicher

oder PV-Anlage

Verbraucher

EA1zB.
Erzeugung BHKW
oder PV-Anlage
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen VB Ew”

Energie. Wasser. Leben.

MK Z1: Standardbezug (ein Anschlussnutzer)

Z1: Z&hler fir Bezug
HAK Eigentumsgrenze

z, ||z

T

Verbraucher

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

verbraucher
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Energie. Wasser. Leben

MK Z2: Standardbezug (mehrere Anschlussnutzer)

Z1, Z», Zy: Zahler fur Bezug

Verbraucher Verbraucher Verbraucher,

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:
Zn: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Verbraucher Verbraucher Verbraucher
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|
Bezug Bezug Bezug
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

VBEW//

Energie. Wasser. Leben

MK Z3: Kombination Standardbezug / Steuerbare

Verbrauchseinrichtung

Eigentumsgrenze

Steuerbarer
Verbraucher

Verbraucher

Voraussetzung:

e Steuerbare Verbrauchseinrichtung
nach 8 14a EnWG

Z1, Zy: Zahler fir Bezug

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Steuerbarer

Verbraucher Verbraucher
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Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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